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Altaldnos megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti lizemeltetési utasitas nyelve angol. A jelen Utmutatéban taldlhato
tovabbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitds forditasai.

berendezés kdzelében. A jelen utasitds pontos betartdsa a rendeltetésszer(i hasz-
ndlatnak és a berendezés helyes kezelésének az elGfeltétele.

az utasitas nyomtatdsanak idején érvényes biztonsagi elGirdsoknak és szabva-
nyoknak felel meg.

EK megfelel6ségi nyilatkozat:

Az abban felsorolt szerkezetek veliink nem egyeztetett miiszaki valtoztatasai ese-
tén a jelen nyilatkozat érvényét vesziti.

Biztonsag

amelyeket a szerelés, lizemeltetés és karbantartds soran be kell tartani. Ezért eze-
ket az utasitdsokat a beszerelés és az lizembe helyezés el6tt mind a szerel6nek,
mind a felel&s szakszemélyzetnek/iizemeltetSnek feltétleniil el kell olvasnia.
Nemcsak a Biztonsdg cimii f6 fejezetben leirt altaldnos biztonsagi elirdsokat kell
betartani, hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbolumokkal megjeldlt speci-
alis biztonsdgi elGirasokat is.

Jelzések értelmezése az iizemeltetési utmutatoban
Szimbodlumok:

Altaldnos veszélyszimbolum
Villamos aramiités veszélye

JAVASLAT

Figyelemfelhivo kifejezések:

VESZELY!
Akut vészhelyzet.
Figyelmen kiviil hagyasa haldlos vagy nagyon sulyos sériilést okoz.

FIGYELMEZTETES!

A felhaszndlé (sulyos) sériilést szenvedhet. A ,Figyelmeztetés” sz6 arra utal, hogy
az informdcid figyelmen kiviil hagydsa esetén (stlyos) személyi sériilés veszélye
allhat fenn.

FIGYELEM!

Fenndll a termék/rendszer kdrosodasanak veszélye. A ,Vigydzat” sz arra utal,
hogy az informaciok figyelmen kiviil hagydsa esetén a termék sériilésének veszé-
lye allhat fenn.
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JAVASLAT: Hasznos tandcs a termék kezelésével kapcsolatban. Felhivja a figyelmet
a lehetséges nehézségekre is.

A kozvetleniil a terméken szereplé megjegyzéseket, mint pl.:

a forgasiranyt jelz0 nyilat,

a csatlakozasok jeloléseit,

a tipustdblat,

a figyelmeztets felragaszthaté cimkéket,

feltétlenil figyelembe kell venni, és olvashatd allapotban kell tartani oket.

A személyzet szakképesitése

A szerelésben, kezelésben és karbantartasban részt vevo személyzetnek az adott
munkahoz sziikséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. A felelGsségi korok,
illetékességek meghatarozasat és a személyzet feliigyeletét az lizemeltet6nek kell
biztositania. Amennyiben a személyzet nem rendelkezik a sziikséges ismeretekkel,
akkor oktatasban és betanitasban kell 6ket részesiteni. Ezt sziikség esetén az lize-
meltet6 megbizasabdl a termék gyartdja is elvégezheti.

Veszélyek a biztonsagi eloirasok be nem tartasa esetén

A biztonsagi utasitdsok figyelmen kiviil hagyadsa esetén személyi sériilések,
valamint a kérnyezet és a termék/gépcsoport karosodasanak veszélye &ll fenn.
A biztonsdgi el6irdsok be nem tartasa a kartéritési igényjogosultsag elvesztését
okozhatja. Az elGirasok figyelmen kiviil hagyasa példaul a kovetkezo veszélyeket
vonhatja maga utan:

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakterioldgiai hatdsok kovet-
keztében,

A kornyezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivargdsa révén,

dologi karok,

a termék/berendezés fontos funkcidinak ledllasa,

az eloirt karbantartasi és javitasi munkak ellehetetleniilése.

Biztonsagtudatos munkavégzés

Be kell tartani az érvényben lév0 baleset-megel6zési szabalyokat.

Meg kell akadalyozni a villamos energia dltal okozott veszélyek kialakulasat.
Figyelembe kell venni a helyi irdnyelveket vagy az altaldnos irdnyelveket (pl. IEC,
VDE stb.), valamint a helyi dramszolgdltatd vallalatok elGirdsait.

Biztonsagi eloirasok az iizemelteto szamara

Ezt a késziiléket nem arra tervezték, hogy korldtozott fizikai, szenzorikus vagy
szellemi képességli vagy hidnyos tapasztalatokkal és/vagy hidnyos tuddssal
rendelkez6 személyek (a gyermekeket is beleértve) haszndljak, kivéve abban az
esetben, ha a biztonsagukért felelGs személy felligyeli 6ket, vagy téle a késziilék
hasznalatara vonatkozo utasitasokat kaptak.

A gyermekeket felligyelet alatt kell tartani annak biztositasa érdekében, hogy ne
jatszanak a késziilékkel.

Ha terméken/rendszeren levé forrd vagy hideg komponensek veszélyt jelentenek,
akkor ezeket a helyszinen biztositani kell érintés ellen.
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2.6.

2.7.

2.8.

« A mozgd komponensek (pl. csatlakoz6) szamdra szolgdld érintésvédot a termék

tizemelése kdzben tilos eltdvolitani.

A veszélyes (pl. robbanékony, mérgez6, forrd) széllitott kbzegek szivargdsait

(pl. tengelytdmités) ugy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a személyeket és
a kdrnyezetet. Tartsa be a nemzeti torvényi elGirdsokat.

Meg kell akaddlyozni a villamos energia dltal okozott veszélyek kialakuldsat.
Figyelembe kell venni a helyi irdnyelveket vagy az dltaldnos irdnyelveket (pl. IEC,
VDE stb.), valamint a helyi dramszolgaltatd vallalatok el&irdsait.

Biztonsagi utasitasok a szerelési és karbantartasi munkak esetén

Az lUzemeltetonek kell gondoskodnia arrdl, hogy a szerelési és telepitési mun-
lizemeltetési utasitasbol kell6 tajékozottsagot szerzett szakemberek végezzék el.
A terméken/berendezésen csak akkor szabad munkat végezni, ha az nem iizemel.
Feltétleniil be kell tartani a termék/berendezés ledllitasara vonatkozo, a Beépitési
és lizemeltetési utasitdsban ismertetett eljarasmodot.

Kozvetlenil a munkdk befejezése utdn szerelje fel, ill. helyezze izembe ismét az
0sszes biztonsagi és védéberendezést.

Egyedi atépités és alkatrészgyartas

Az egyedi atépités és alkatrészgyartds veszélyezteti a termék/személyzet bizton-
sagdt és a gydrtd biztonsagra vonatkozd nyilatkozatai ezdltal érvényiiket vesztik.
A terméken végzett valtoztatdsok kizardlag a gyartoval folytatott egyeztetés utan
engedélyezettek.

Az eredeti alkatrészek és a gydrto altal jovahagyott tartozékok a biztonsdgot szol-
galjak. Mas alkatrészek hasznalata érvényteleniti az ebbdl ered6 kévetkezménye-
kért fennallé felelosséget.

Meg nem engedett iizemmodok

A szdllitott termék lizembiztonsaga kizardlag az lizemeltetési utasitds 4. fejezete
szerinti rendeltetésszerii hasznalat esetén biztositott. A kataldgusban/az adatla-
pokon megadott hatarértékekt6l semmilyen esetben sem szabad eltérni.
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Szallitas és kozbenso raktarozas

A berendezés beérkezésekor ellendrizze, hogy nem keletkezett-e abban kar szal-
litds kozben. Ha barmilyen hibat észrevesz, l1épjen kapcsolatba a szallitéval, és a
meghatdrozott id6n beliil hajtsa végre sziikséges eljarast.

VIGYAZAT! A tarolas koriilményei karokat okozhatnak!
Ha a berendezést késobbi id6pontban kivanja telepiteni, akkor azt litésektdl és
mds kiils6 behatdsoktdl (nedvesség, fagy stb.) védve, szdraz helyen kell tarolni.

Felhasznalasi cél

A lakossagi- és mezb6gazdasdgi szektorban tiszta viz vagy kissé szennyezett viz
szdllitdsdra és nyomdsfokozasara szolgdld szivattyuk automatikus szabalyozo-
rendszere.

Vizellatas kutbol, viztaroldbdl, mas statikus vizellatdbol, kommunadlis vizhaldzatbdl
stb, 6ntozés, esGztetés, nyomasfokozds sth. céljaira.

JAVASLAT: A legmagasabban elhelyezett fogyasztdhely ne legyen ~12 m-nél a
HiControl 1 folott (1. abra).

A termék miiszaki adatai

5.1. Miiszaki adatok

Hidraulikai adatok

Maximalis tizemi nyomas 10 bar

Hidraulikus csatlakoztatas atméroje 1" belsd, csavarmenetes (DN25)
Csatlakozocsonkok elhelyezkedése In line (vezetékbe szerelve)
Homérséklet-tartomany

Min/max kézeghémérséklet +5°C/+60°C

Min/max kdrnyezeti h6mérséklet +5°C/+60 °C

Elektromos adatok

Védelmi osztaly IP 65

Max. aram 10A

Frekvencia 50/60 Hz

Fesziiltség ~220/240V

Névleges aram 19A

Miikodési adatok

Nyomaskiiszob, mely alatt a szivattyu
visszakapcsol.

1,5 bar

Térfogatdram-kiiszob, mely alatt a
szivattyu leall.

95 I/h

WILO SE

39



Magyar

5.2. Méretrajz

2. dbra: Oldalnézet - a nyomasméré oldala
3. abra: ElllsO nézet
4, abra: Fellilnézet

5.3. Termékleiras (5. abra)

- Nyomocsonk, 1"

- Tépellatas be (Power on) visszajelz6 ldmpa

- ,Biztonsdgi rendszer bekapcsolva” visszajelzo ldmpa

- ,Szivattyu lizemel” visszajelz6 l[dmpa

- RESET gomb

- Csatlakozdkabelek, véltozattdl fliggs kabelvéggel (7. vagy 8. abra)

AUl WN

7. abra: Halozati kabel
(HiControl 1-ARS viltozat)

8. dbra: Halozati kabel, foldelt villasdugo aljzattal
(HiControl 1-EK valtozat)

5.4. Szallitasi terjedelem

HiControl 1
« HiControl 1 automatikus szivattyu-szabalyozdrendszer, vezeték nélkiil
o Zsak, két kabelcsavarzattal
. Uzemeltetési atmutaté

HiControl 1-EK

« HiControl 1-EK automatikus szivattyu-szabalyozérendszer, hdlozati kabel foldelt
villasdugo aljzattal

. Zsak, két kabelcsavarzattal

« Uzemeltetési Gtmutaté

HiControl 1-ARS

+ HiControl 1-ARS automatikus szivattyu-szabalyozdrendszer, haldzati kabel
ausztral csatlakozodugdval

+ Zsak, két kabelcsavarzattal

« Uzemeltetési Gtmutatd

6 Leiras és mikodés

« A HiControl 1 automatikus szivattyu-szabalyozérendszer vizhiany esetén védi
a szivattyut. A rendszernyomasnak/atfolydsnak megfelelSen vezérli a szivattyd
inditasat és ledllasat.

+ Ha kinyitnak egy csapolasi helyet, a rendszer nyomasa lecsokken, a szivattyu
pedig azonnal megkezdi a miikodést a gydrilag bedllitott 1,5 bar nyomdssal. A szi-
vattyu addig marad miikddésben, amig a csovekben a meghatarozott minimalis
(> 95 I/h) dramlds fennall. Ha a csapoldsi helyet elzarjdk, a szivattyd 10 masodper-
ces késleltetéssel automatikusan leall.

+ Az automatikus szabdlyozdrendszer vizhidny esetén védi a szivattyut. A motor
30 masodperc utdn ledll. A motor ledlldsat a piros visszajelz6 lampa kigyulladasa
jelzi. A szivattyu visszakapcsolasahoz nyomja meg a RESET gombot.
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« Ha 95 I/h-ndl alacsonyabb térfogatdramot érzékel, akkor a szivattyd ledll, és csak
akkor indul ujra, ha elérte az 1,5 bar-os nyomdskiisz6bot. Szarazon futasbdl ered6
tizemzavarok kezelése: a berendezés 24 6rdn at 30 percenként automatikusan
visszakapcsol.

- A szivattyu az el6lapon taldlhaté gomb lenyomdsaval miikodtetheté manualisan
(a telités alatt nyomva kell tartani). A gyarilag beallitott bekapcsolényomas a sza-
balyozorendszerhez képest legmagasabban elhelyezkedd csapolasi helyt6l mérve
maximum 10 méterig biztositja a megfelel6 miikbdést.

« Az elektronikus szabdlyozé vezérli a szivattyu inditdsat és ledlldsat, amikor a
rendszer csapolasi helyeit, szelepeit nem nyitjak illetve nem zarjak. A termék
kiilonlegessége, hogy képes nyomast fenntartani a csérendszerben akkor is, ha a
csapolasi helyek el vannak zarva.

7 Telepités és villamos csatlakoztatas

A telepitési és villamos csatlakoztatasi munkat csak arra felhatalmazott és
szakképzett személyek végezhetik, a hatalyos szabalyozasoknak megfelelGen.

FIGYELMEZTETES! Fizikai sériilés veszélye!
Be kell tartani a baleset-megelGzésre vonatkozo szabalyokat.

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!
Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakulasat.

> B>

7.1. Atermék atvételekor
« Csomagolja ki az automatikus szabdlyozoérendszert, és gondoskodjon a csomago-
l6anyag Ujrahasznositasarol vagy drtalmatlanitasarol a kdrnyezetvédelmi elGirasok
betartasaval.

7.2. Telepités
« A HiControl 1 automatikus szabdlyozérendszert az in-line szivattyuk nyomé-
csonkjara kell telepiteni.
+ Mivel az automatikus szabalyozorendszer beépitett visszafolyds-gatldval van fel-
szerelve, kifejezetten ellenjavallt olyan csévezésbe telepiteni, amelyben mar van
visszafolyds-gatlo.

7.3. Hidraulikus csatlakoztatas

« A szivattyu szivo- és nyomooldalan ajanlott toldzarakat felszerelni.

A csO keresztmetszete a szivattyuhaz szivocsonkjanak atmérdjével azonos vagy
annal nagyobb legyen.

« A szivattyu vizlokések elleni védelme érdekében a nyomdcsonknal visszafolyds-
gatlot lehet felszerelni.

+ A koziizemi ivovizhaldzathoz vald kdzvetlen csatlakoztatds esetén a szivocsobe
be kell szerelni egy visszafolyas-gatlot és egy elzardszelepet.

 Ha a szivattyu kozvetetten, tartalyon keresztiil csatlakozik, akkor a szivocsGbe
egy beszivd szlirt kell beszerelni a szennyez6dések szivattyuba jutasdnak elke-
riilése érdekében, valamint egy visszafolyds-gatlot.
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7.4.

Villamos csatlakoztatas

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakulasat.

« Elektromos munkdt csak szakképzett villanyszerel6 végezhet.

« Avillamos csatlakoztatas elGtt a szivattyut le kell valasztani a halézatrdl, és
védeni kell az esetleges visszakapcsolds ellen.

« A biztonsagos telepités és lizemeltetés érdekében gondoskodjon a rendszer
megfelel6 foldelésérdl a villamos ellatas foldelGkapcsaival.

Ellendrizze, hogy a betdpldlds ~220/240 V fesziiltségii-e. A kapocsléchez a
kapocsdoboz fedelén 1évé 4 csavar kicsavarozasaval férhet hozza.

A HiControl 1 berendezés harom- vagy egyfazisu, 10 A-nél nagyobb daramerds-
ségli, kapcsold jelfogds (minimdlis kapcsoldsi teljesitmény: 4 kW, 220 V tekercs)
szivattyukkal is hasznalhato.

A HiControl 1 berendezés szivattyuhoz térténd csatlakoztatasdhoz csatlakozodu-
goval vagy fékapcsoloval ellatott robusztus kabelt hasznaljon.

A csatlakozokabelt ugy kell elhelyezni, hogy soha ne érintkezhessen a csovezéssel
és/vagy a szivattylhdzzal vagy a motorhdzzal.

A szivattylt/rendszert a helyi elGirdsokkal 6sszhangban kell féldelni. A tovabbi
védelem érdekében hibadram védbkapcsolo is hasznalhato.

Csavarozza ki a kapocsdoboz fedelét.

Vegye le a fedelet.

Végezze el a villamos szerelést a huzalozasi rajznak megfelelGen (6a és 6b dbra).
6a: Egyfazisu szivattyu csatlakoztatdsa

6b: Haromfazisu szivattyu csatlakoztatdsa

Helyezze vissza a kapocsdoboz fedelét.

Szorosan csavarozza vissza a helyére a kapocsdoboz fedelét.

Uzembe helyezés

. Feltoltés

VIGYAZAT! Szivatty sériilésének veszélye!
A szivattyut tilos szdrazon lizemeltetni.
A rendszernek a szivattyu elinditasa elott toltve kell lennie.

.Csatlakoztassa a HiControl 1 berendezést a villamos tapra; ekkor a POWER (tapel-

latds) visszajelz6 lampa kigyullad.

.A szivattyu telitése alatt tartsa nyomva a RESET gombot.
.EllenGrizze, hogy a szivattyu feltolt6dott-e, majd kissé nyissa meg a rendszer

egyik csapoldsi helyét.

L. A szivattyld automatikusan beindul, ezutdn 20-25 masodperccel a nyomasméron a

szivattyu maximalis értékéhez kozeli nyomasnak kell lennie. A szivattyd miikddése
kdzben az ON visszajelz6 lampa folyamatosan vildgit.

5.Zarja el a csapolasi helyet. 4-5 masodperc mulva a szivattyu ledll, a POWER vissza-

jelzo lampa tovabbra is vildgit. Ha ezek elvégzése utan a szivattyu miikodésében
barmilyen rendellenesség fellép, annak oka a szivattyu nem megfelels telitése.
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A HiControl 1 automatikus szivattyu visszaallitd rendszerrel van ellatva. Ez a rend-
szer egy Uzemzavar észlelését kdvetben automatikus visszakapcsoldsok sorozatdt
hajtja végre, ezzel probalja helyreallitani a miikdést anélkdil, hogy manudlisan
meg kellene nyomni a RESET gombot.

A rendszer miikddése: a berendezés lizemzavart észlel; majd miutan 5 percig
ebben az dllapotban volt, a rendszer 25 masodperces visszaallitast (reset) végez,
megkisérelve a szivattyu telitését. Ha sikerl, akkor az lizemzavar megsziinik, és a
szivattyu ismét miikod6képes lesz. Ha még mindig fenndll az lizemzavar, akkor a
rendszer 24 oran keresztiil 30 percenként ismét megkisérli az eljarast.

Ha mindezek utan még mindig fennall az lizemzavar, akkor a rendszer ebben az
allapotban marad, amig manualis beavatkozassal ki nem kiiszobolik a problémat.

. Inditas

FIGYELMEZTETES!
A rendszert ugy kell kialakitani, hogy senki se sériilhessen meg, ha barmilyen
folyadék kijutna.

Karbantartas

Barmilyen karbantartasi munkat csak arra felhatalmazott és szakképzett sze-
mély végezhet.

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!

Meg kell akaddlyozni a villamos energia dltal okozott veszélyek kialakulasat.

A villamos munkak el6tt a szivattyut le kell valasztani a hdl6zatrdl, és védeni kell az
esetleges visszakapcsolas ellen.

Uzemeltetés kézben nincs sziikség specialis karbantartasra.

Gondosan tartsa tisztan a szivattyut.

Ha a szivattyut hosszabb idén at nem haszndljdk, valamint fagy esetén a kdrosodds
megel&zése érdekében le kell vizteleniteni: a szivattyut teljesen Uritse ki, Oblitse at
tiszta vizzel, és szaraz helyen tdrolja.
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10 Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

FIGYELMEZTETES! Aramiitésveszély!
Meg kell akadalyozni a villamos energia altal okozott veszélyek kialakulasat.

A villamos munkak elGtt a szivattyut és tartozékait le kell valasztani a hdlézatrdl,
és védeni kell az esetleges visszakapcsolas ellen.

FIGYELMEZTETES! Forrazas veszélye!
Ha a vizhGmérséklet és a rendszernyomds magas, akkor zarja el a szivattyu elGtti

és utdni toldzarakat. EIGszor is hagyja lehiilni a szivattyut.

Uzemzavarok

A szivattyd nem all le

Okok

T6bb mint 3 I/perc mennyiségli
vizveszteség van a csovezésben

Elharitas
Végezze el arendszer, a csapoldsi
helyek, illemhelyek stb. szervizelését.

Nyomtatott dramkori panel
tzemzavara

Nyomtatott dramkori panel lizemza-
vara:
cserélje ki a panelt

Nem megfeleld villamos csatla-
koztatas

Ellendrizze, hogy a csatlakozdsok az 5.
és 6. dbra szerintiek-e

A szivattyu rosszul van beallitva

A szabalyozorendszer ehhez a
szivattyutipushoz nem megfeleld

Ugy éllitsa be a szivattyt munkapont-
jat, hogy ne az automatikus szaba-
lyozérendszer altal meghatarozott
visszaillitasi (reset) és ledllitasi koriil-
ményekhez - vagyis 1,5 bar és 95 I/h
- kozeli dllapotban tizemeljen.

A szivattyd nem
indul el

A szivattyut nem telitették vizzel

Bekapcsolt a szarazonfutas elleni
védelem és kigyulladt az UZEMZAVAR
(FAILURE) LED: toltse fel a cs6vezeté-
ket Ugy, hogy kiliriti a vizet a rendszer-
b6l és megnyit egy csapolasi helyet a
HiControl 1 szintjén, igy csokkentve az
alatta lévo vizoszlop nyomasat, majd a
RESET gomb manudlis megnyomasaval
ellendrizze le.

Nincs elegendo viz

Bekapcsolt a biztonsagi rendszer, és
kigyulladt az Uzemzavar (FAILURE)
visszajelz6 lampa. Ellendrizze a vil-
lamos ellatast, és a manudlis RESET
gombbal inditsa be a szivattyut

A szivattyu elakadt

Vildgit az Uzemzavar (FAILURE) vissza-
jelz6 lampa. Bekapcsolt a biztonsdgi
rendszer. A RESET gomb megnyo-
masakor az ON visszajelz6 lampa
kigyullad, de a szivattyu nem indul

el. Vegye fel a kapcsolatot a miiszaki
tamogatassal
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Nyomtatott daramkéri panel
tizemzavara

Kapcsolja szét, majd csatlakoztassa
Ujra a halozati kapcsoldt. A szivaty-
tyunak be kell indulnia. Ha nem, akkor
cserélje ki a nyomtatott aramkori
panelt

Nincs aramellatas

Ellendrizze, hogy megfelel6-e a villa-
mos ellatds fajtaja — a POWER vissza-
jelz6 lampanak vildgitania kell

A szivattyunyomas nem elegendd

Bekapcsolt a biztonsdgi rendszer, és
kigyulladt az Uzemzavar (FAILURE)
visszajelz6 lampa

Leveg® jutott be a szivattyu szi-
vacsonkjan keresztdil.

A nyomasmérs a névlegesnél ala-
csonyabb nyomast vagy folyamatos
ingadozast mutat. Bekapcsol a biz-
tonsdgi rendszer, leallitja a szivattyut,
és kigyullad az Uzemzavar (FAILURE)
visszajelz6 lampa. Ellendrizze, hogy
légmentesek-e a szivocso csatlakoza-
sai és a tomitések

A szivattyu egyfolyta-
ban beindul és leall

Szivargds van a rendszerben

Ellendrizze, hogy nincs-e csop6gés a
csapolasi helyeknél, WC-tartalyoknal,
az el6forduld szivargasokat javitsa ki

A szivattyu folya-
matosan be- és
kikapcsol

A szivattyu rosszul van bedllitva

A szabalyozorendszer ehhez a
szivattyutipushoz nem megfeleld

Allitsa be a szivattyt munkapontjat.
A szivattyu ne lizemeljen folyama-
tosan az 1,5 bar-os visszakapcsolasi
kériilményhez illetve a 95 I/h ledllitdsi
kortilményhez kozeli allapotban

Ha a hiba nem orvosolhatd, forduljon a Wilo Ugyfélszolgalatahoz.

11 Potalkatrészek

Az 6sszes potalkatrészt kdzvetleniil a Wilo Ugyfélszolgalatatdl kell megrendelni.

Az esetleges hibak elkeriilése érdekében rendeléskor mindig adja meg a szivattyu
tipustabldjan taldalhato adatokat.
A potalkatrész katalogus elérheté a www.wilo.com oldalon.

Miiszaki modositasok joga fenntartva!

WILO SE

Magyar
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EG KONFORMITATSERKLARUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erkldaren wir hiermit, dass die Produkten der Baureihe
We, the manufacturer, declare that the products of the series
Nous, fabricant, déclarons que les produits de la série

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number
Wilo-HiControl 1 is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque
signalétique du produit)

in der gelieferten Ausfihrung folgenden einschléagigen Bestimmungen entsprechen :
In their delivered state comply with the following relevant directives :
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
_ Low voltage 2006/95/EC
_ Basse tension 2006/95/CE

_ Elektromagnetische Vertraglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

_ Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe-Richtlinie 2011/65/EU
_ Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU
_ Limitation de I'utilisation de certaines substances dangereuses 2011/65/UE

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen :
comply also with the following relevant harmonized European standards :
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 60730-2-6 EN 61000-6- EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6- EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6- EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6- EN 61000-6-4+A1:2011

Digital unterschrieben
von

_ holger.herchenhein@wi
/}ﬂw %0/”%&\- lo.com

Datum: 2015.01.12
Dortmund, 08:20:56 +01'00'

H. HERCHENHEIN m.lo

Group Quality Manager

WILO SE
Nortkirchenstrape 100
N°2117939.01 44263 Dortmund - Germany

(CE-A-S n°4194275)

F_GQ_013-05




(BG) - 6bsrapckm esmnk
AEKJTAPALINA 3A CBOTETCTBME EO

WILO SE peknapupart, 4e NpoAyKTUTE NOCOYEeHW B HacTosLWaTa Aeknapaums
CbOTBETCTBAT Ha pasnopeabuTe Ha CleAHUTe eBpPONencKn AUPEKTUBU U
npuenuTe rm HauMoHasHM 3aKoHoAaTeNCTBa:

Hucko HanpexeHne 2006/95/EO ; EnekTpoMarHMTHa CbBMECTUMOCT
2004/108/EO ; OrpaHuyeHne Ha ynotpebaTta Ha onpeaeneHun onacHu
BewectBa 2011/65/EC

KaKTO U Ha XapMOHU3UpaHUTEe eBPOMNeNCKN CTaHAapTH, YNOMeHaTH Ha
npeavluHaTa cTpaHvua.

(CS) - Cestina
ES PROHLASENI O SHODE
WILO SE prohlasuje, Zze vyrobky uvedené v tomto prohlaseni odpovidaji

ustanovenim nize uvedenych evropskych smérnic a narodnim pravnim
predpisiim, které je prejimaiji:

Nizké Napéti 2006/95/ES ; Elektromagnetickd Kompatibilita 2004/108/ES ;
Omezeni pouzivani urcitych nebezpecnych latek 2011/65/EU

a rovnéz spliuji pozadavky harmonizovanych evropskych norem uvedenych
na predchazejici strance.

(DA) - Dansk
EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

WILO SE erklaerer, at produkterne, som beskrives i denne erklaering, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i falgende europaeiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfgrer dem:

Lavspaendings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ;
Begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer 2011/65/EU

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europzeiske
standarder, der er anfgrt pa forrige side.

(EL) - EAAnvika
AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EK

WILO SE dnAwvel 6TI Ta npoidvTa nou opifovral oTnv napoucd eupwnaika

dnAwon gival cUPP®va e TIG S1IaTAEEIG TWV NAPAKATW 0dNYIWV Kal TIG EBVIKEG
VOHOBETIEG OTIG OMOIEG EXEI HETAPEPDEI:

XapnAng Taong 2006/95/EK ; HAekTpopayvnTikng oupBaroTtnrtag 2004/108/EK
; TIEPIOPIOHOG TNG XPNONG OPICHEVWY eNiKivEUVwY ouci®v 2011/65/EE

Kal ENiong We Ta €ENG EvapuoVvIOPEVA EUPWNAIKA NPOTUNA NoU ava@EpovTal
oTnV nponyoupevn oghida.

(ES) - Espaiiol
DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaracion estan

conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

Baja Tensidon 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ;
Restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas 2011/65/UE

Y igualmente estan conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la pagina anterior.

(ET) - Eesti keel
EU VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
koosk®dlas alljargnevate Euroopa direktiivide satetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid tle on v&tnud:

Madalpingeseadmed 2006/95/EU ; Elektromagnetilist Uhilduvust 2004/108/EU
; Kasutamise piiramine teatavate ohtlike ainete 2011/65/EL

Samuti on tooted kooskdlas eelmisel lehekiiljel &ra toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa, ettd tdassa vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien maaraysten seka niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

Matala Jannite 2006/95/EY ; Sahkdmagneettinen Yhteensopivuus
2004/108/EY ; Kayton rajoittaminen tiettyjen vaarallisten aineiden
2011/65/EU

Lisdksi ne ovat seuraavien edellisella sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten normien mukaisia.

(HR) - Hrvatski
EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedec¢im prihvaéenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost -
smjernica 2004/108/EZ ; Ograni¢enju uporabe odredenih opasnih tvari
2011/65/EU

i uskladenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

(HU) - Magyar
EK-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
WILO SE kijelenti, hogy a jelen megdfeleléségi nyilatkozatban megjel6lt
termékek megfelelnek a kdvetkezd eurdpai irdnyelvek eldirdsainak, valamint

azok nemzeti jogrendbe atlltetett rendelkezéseinek:

Alacsony Fesziiltségli 2006/95/EK ; Elektromagneses Gsszeférhetéségre
2004/108/EK ; Korlatozasa az egyes veszélyes anyagok 2011/65/EU

valamint az el6z6 oldalon szerepld, harmonizalt eurdpai szabvényoknak.

(IT) - Italiano
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE ;
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose 2011/65/UE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate
a pagina precedente.

(LT) - Lietuviy kalba
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE pareiskia, kad Sioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka Siy
Europos direktyvy ir jas perkelianciy nacionaliniy jstatymuy nuostatus:

Zema jtampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB ;
Apribojimy dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo 2011/65/EU

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame
puslapyje.

(LV) - LatviesSu valoda
EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJU

WILO SEdeklarg, ka izstradajumi, kas ir nosaukti $aja deklaracija, atbilst Seit
uzskaitito Eiropas direktivu nosacijumiem, ka ari atsevisku valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

Zemsprieguma 2006/95/EK ; Elektromagnétiskas Saderibas 2004/108/EK ;
Izmanto$anas ierobeZzosanu dazu bistamu vielu 2011/65/EU

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minéti iepriek$éja lappusé.

(MT) - Malti
DIKJARAZZJIONI KE TA’ KONFORMITA

WILO SE jiddikjara li I-prodotti specifikati f'din id-dikjarazzjoni huma konformi
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Vultagg Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbilta Elettromanjetika 2004/108/KE ;
Restrizzjoni tal-uzu ta 'Certi sustanzi perikoluzi 2011/65/UE

kif ukoll man-normi Ewropej armonizzati li jsegwu imsemmija fil-pagna
precedenti.

(NL) - Nederlands
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG
; Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen 2011/65/EU

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

m—d
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(NO) - Norsk
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE erkleerer at produktene nevnt i denne erklaeringen er i samsvar med
fglgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG-EMV-Elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG ; Begrensning av bruk av visse farlige stoffer
2011/65/EU

og harmoniserte europeiske standarder nevnt pa forrige side.

(PL) - Polski
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

WILO SE os$wiadcza, ze produkty wymienione w niniejszej deklaracji sq
zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw europejskich i
transponujacymi je przepisami prawa krajowego:

Niskich Napie¢ 2006/95/WE ; Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
2004/108/WE ; Ograniczenie stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji 2011/65/UE

oraz z nastepujacymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na
poprzedniej stronie.

(PT) - Portugués
DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaragdo
obedecem as disposigGes das directivas europeias e as legislagdes nacionais
que as transcrevem :

Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE
; Restricdo do uso de determinadas substancias perigosas 2011/65/UE

E obedecem também as normas europeias harmonizadas citadas na pagina
precedente.

(RO) - Roméana
DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

WILO SE declara ca produsele citate in prezenta declaratie sunt conforme cu
dispozitiile directivelor europene urmatoare si cu legislatiile nationale care le
transpun :

Joasa Tensiune 2006/95/CE ; Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE ;
Restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase 2011/65/UE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate in
pagina precedenta.

(RU) - pyccknii s13biK
Aeknapauyus o cooTBeTcTBUM EBponeiickuM HopMam

WILO SE 3asaBnsieT, 4To NpOAYKTbl, NEpeYncneHHble B JaHHONM AeKnapauun o
COOTBETCTBUM, OTBEYAIOT CMEAYIOLMM €BPOMNENCKUM ANPEKTUBAM U
HaUMOHaIbHbIM NpeanucaHusaMm:

[OupekTBa EC no HM3KOBONbTHOMY o6opyaoBaHuio 2004/95/EC ; OupekTuBa
EC no anekTpomMarHuTHon coBMecTumocTn 2004/108/EC ; OrpaHuyeHune
MNCMoNb30BaHUs HEKOTOPbIX OnacHbIX BewecTs 2011/65/EU

1N rapMOHW3MPOBaHHbIM €BPOMNENCKUM CTaHAapTaM, YNOMAHYTbIM Ha
npeabiayLwen cTpaHuue.

(SK) - Slovencina
ES VYHLASENIE O ZHODE

WILO SE cestne prehlasuje, Ze vyrobky ktoré st predmetom tejto deklaracie,
su v sulade s poziadavkami nasledujlcich eurépskych direktiv a
odpovedajucich narodnych legislativhych predpisov:

Nizkonapatové zariadenia 2006/95/ES ; Elektromagnetickli Kompatibilitu
2004/108/ES ; Obmedzenie pouzivania urcitych nebezpecnych latok
2011/65/EU

ako aj s harmonizovanymi eurépskych normami uvedenymi na
predchadzajlcej strane.

(SL) - Slovenscina
ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolocili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Zdruzljivostjo 2004/108/ES ;
O omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 2011/65/EU

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prej$nji strani.

(SV) - Svenska
EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i féljande intyg éverensstammer
med bestammelserna i féljande europeiska direktiv och nationella
lagstiftningar som infér dem:

L8gspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ;
Begrénsning av anvadndningen av vissa farliga @mnen 2011/65/EU

Det dverensstammer dven med féljande harmoniserade europeiska standarder
som namnts pa den féregdende sidan.

(TR) - Tiirkge
CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SEbu belgede belirtilen Griinlerin asagidaki Avrupa yénetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldugunu beyan etmektedir:

Algak Gerilim Yonetmeligi 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi 2004/108/AT ; Belirli tehlikeli maddelerin 2011/65/EU bir
kullanimini sinirlandiran

ve onceki sayfada belirtilen uyumlastirilmis Avrupa standartlarina.

m—d
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+ 541143615929
info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland,
4172

T+6173907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen
Osterreich GmbH
2351 Wiener Neudorf
T+43507507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1014 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel 00O
220035 Minsk
T+37517 2535363
wilo@wilo.by
Belgium

WILO SA/NV

1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.

1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda

Jundiai — Sdo Paulo — Brasil
ZIP Code: 13.213-105

T+55112923 (WILO) 9456

wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L4
T+14032769456
bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing
T+861058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T+4570253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+3726509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo
T+358 207401540
wilo@wilo.fi

France

WILO S.A.S.

78390 Bois d*Arcy
T+33130050930
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T+441283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG
14569 Anixi (Attika)
T+302 106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)
T+3623889500
wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt
Pumps Ltd.

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

WILO Pumps Indonesia
Jakarta Selatan 12140
T+62217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

20068 Peschiera Borromeo
(Milano)

T+3925538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 2785961
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
618-220 Gangseo, Busan
T+82519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T+9611888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+37052136495
mail@wilo.It

Morocco

WILO MAROC SARL
20600 CASABLANCA
T+212(0)5226609
24/28
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland b.v.
1551 NA Westzaan
T+31889456 000
info@wilo.nl

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T+47 22804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
05-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson
Portugal Lda.
4050-040 Porto
T+351222080350
bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romanias.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo
123592 Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Riyadh

Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. ZloZka
83106 Bratislava
T+421233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Salmson South Africa
1610 Edenvale
T+27116082780
errol.cornelius@
salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

28806 Alcald de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB
35246 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden
T+416183680-20
info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.
Sanchong Dist., New Taipei
City 24159
T+886229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic.ASS,.
34956 istanbul
T+90216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
01033 Kiew
T+380442011870
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone—South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USALLC
Rosemont, IL 60018
T+1866 9456872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84838109975
nkminh@wilo.vn
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstrafte 100
D-44263 Dortmund

Germany

T +49(0)231 4102-0

F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




